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Abstrak— Korelasi antara jumlah pulsa peluahan sebagian (PD) dengan tingkat kerusakan permukaan 
sampel dikaji dalam makalah ini. Pengkajian dilakukan dengan menguji sampel berbeda dari komposit 
polietilen berkerapatan rendah (LDPE) dan karet alam (NR) di bawah pengaruh medan listrik tinggi selama 
60 menit. Hasil memperlihatkan adanya korelasi yang kuat antara citra permukaan sampel setelah pengujian 
dengan jumlah pulsa PD yang terhitung. Jumlah pulsa PD yang tinggi berkorelasi dengan luas citra 
pemukaan sampel rusak yang lebih besar. 
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Abstract— The correlation between the partial discharge (PD) pulses count and the surface of the related 
sample was studied and reported in this paper. The assessment was done by testing different samples of the 
composite low density polyethylene (LDPE) and natural rubber (NR) under a high electric field for 60 
minutes. The results showed a strong correlation between the images of the sample surface after testing by 
the number of PD pulses is counted. The high of PD pulses counted are highly correlated with the larger 
scale of surface area damaged. 
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Kerusakan permukaan isolasi listrik akibat 
peluahan sebagian merupakan phenomena 
umum apabila material tersebut berada di bawah 
pengaruh medan listrik tinggi. Tingkat 
kerusakan permukaan bahan mengindikasikan 
besarnya pengaruh peluahan sebagian terhadap 
bahan tersebut dan sebaliknya juga 
menggambarkan tingkat ketahanan material 
tersebut terhadap aktifitas peluahan sebagian. 
Korelasi antara tingkat kerusakan dan aktifitas 
peluahan sebagian yang ditandai dengan citra 
yang berbeda di daerah yang dipengaruhi medan 
lsitrik tinggi masih terus dikaji. Pada makalah ini 
ditampilkan hasil kajian tersebut tapi dengan 
menggunakan bahan isolasi baru yang terdiri 
dari polietilen berkerapatan rendah (LDPE) dan 
karet alam. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA  
 
Analisis PD sangat penting dilakukan untuk 
mendukung perkembangan teknologi isolasi 
listrik tegangan tinggi. Pola PD, besarnya PD 
dan fase tegangan yang diberikan adalah metode 
diagnostik yang sudah dikenal untuk 
menganalisis isolasi peralatan tegangan tinggi. 
Analisis dilakukan dengan membandingkan 
akumulasi basis data yang memberikan korelasi 
antara pola PD dan status isolasi seperti 
degradasi atau cacat. Studi menunjukkan bahwa 
sifat PD tergantung pada tegangan yang 
diberikan dan frekuensi tetapi tidak terpengaruh 
oleh tegangan offset yang diterapkan [1]. 
Analisis PD digunakan untuk menilai berbagai 
bahan isolasi seperti LDPE, XLPE, nano polimer 
isolasi bahan dan jenis lain dari polimer [2-10]. 
Cara yang paling umum menggambarkan 
data PD adalah dengan memakai grafik -q-N 
yang mewakili sudut pasa PD (), muatan rata-
rata PD (q) dan jumlah pulsa (N) [11]. Grafik ini 
dikenal dengan pola phase resolved PD (PRPD). 
Dengan menggunakan grafik tersebut, sudut 
pasa, jumlah pulsa dan besar muatan PD dapat 
dianalisis. Walaupun jumlah pulsa PD adalah 
salah satu parameter penting dalam PRPD, tapi 
analisis detail dan hubungannya dengan tingkat 
kerusakan permukaan bahan isolasi tidak banyak 
ditemukan.  
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Pada setiap kejadian PD, permukaan isolasi 
akan mengalami kerusakan secara bertahap. 
Kerusakan ini akan menyebabkan citra 
permukaan sampel isolasi  juga akan berubah 
dari keadaan sebelum dan sesudah pengujian 
PD. Diyakini bahwa jumlah pulsa PD akan 
mempengaruhi besar area kerusakan permukaan 
isolasi. Besarnya pengaruh kerusakan dapat 
dianalisis dengan beberapa teknik pengolah 
citra, salah satunya adalah teknik pengolah citra 
statistik. 
Secara statistik, sebuah gambar histogram 
dapat menggambarkan distribusi intensitas dari 
sebuat citra digital yang berbentuk pixel untuk 
setiap intensitas. Sumbu horizontal (X) adalah 
variasi warna dan sumbu vertikal (y) jumlah 
pixel dari setiap warna terkait. Pada sumbu 
horizontal sebelah kiri menggambarkan warna 
yang paling hitam dan dan yang paling kanan 
menggambarkan warna yang paling terang.  
Dalam menganalisis tingkat keruskaan 
permukaan perlu diperhatikan kualitas gambar 
untuk memberikan hasil histogram yang tepat. 
Kualitas gambar dapat dipertahankan dengan 
pendekatan beberapa teknik seperti metoda 
penjumlahan kesalahan (error summation) 
ataupun dengan metoda histogram-based image 





Bahan yang dipakai pada pengujian peluahan 
sebagian merupakan bahan baru yang terbuat 
dari bahan dasar polietilen kerepatan rendah 
(LDPE) dan karet alam (NR) yang dicampur 
pada komposisi yang berbeda. Bahan sampel ini 
diuji di bawah medan listrik tinggi yang disuplai 
dari sumber AC 6.5 kV. Selama pengujian 
direkam data PD melalui sistim data akuisisi 
otomatis dan disimpan di dalam hardisk untuk 
keperluan analisis selanjutnya. Sebelum dan 
sesudah pengujian foto permukaan sampel 
diambil untuk dibandingkan keadaanya dan 
dianalisa dengan menggunakan perangkat lunak 
LabVIEW produksi perusahaan National 
Instrument (NI). 
 
3.1.  Sampel Isolasi 
Tabel 1 memperlihatkan komposisi sampel 
LDPE-NR yang akan diuji. Sampel dipersiapkan 
dengan mencampur LDPE-NR dengan 
komposisi yang berbeda. Pencampuran 
dilakukan dengan menggunakan penggiling 
kembar panas pada suhu 160o C. LDPE dicairkan 
terlebih dahulu sampai merata, selanjutnya 
ditambahkan NR dengan jumlah yang telah 
ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah 
mencetak sampel LPDE-NR dalam bentuk 
lembaran setebal 1mm dengan lebar dan panjang 
200x200 mm dengan menggunakan mesin tekan 
panas. Proses terakhir adalah proses pendinginan 
dengan mesin pendingin tekan. 
 
Tabel 1. Komposisi sampel isloasi LDPE-NR 
Sampel Name LDPE (gram) NR (gram) 
A1 100 - 
A2 90 10 
A3 80 20 
A4 70 30 
 
3.2.  Rangkaian Pengujian 
Gambar 1 adalah rangkaian uji PD dengan 
sumber tegangan bola-balik 50 Hz dengan 
tegangan puncak rms 6.5 kV rms. Jenis sel uji 
yang dipakai adalah CIGRE Method II. 
Rangkaian pengujian ini dilengkapi dengan 
sistim akuisisi data menggunakan DAQ 























Gambar 1. Rangkaian uji peluahan sebagian 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Analisis Jumlah Total PD 
Gambar 2 menunjukkan  jumlah total pulsa 
PD untuk sampel LDPE-NR dengan komposisi 
yang berbeda  (A1, A2 dan A4) dimana jumlah 
pulsa PD di bawah 6000, kecuali sampel A3, 
yang hampir berjumlah 16.000. Jumlah total 
pulsa PD sampel A1 sedikit lebih tinggi dari 
sampel A4, namun jumlah PD pulsa total untuk 
sampel A2 jauh lebih rendah dari pulsa sampel 
A1, A3 dan A4. Dengan persentase berat NR 
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yang lebih tinggi (wt%) diharapkan ketahanan 
PD komposit LDPE-NR juga akan meningkat.  
Ditemukan bahwa jumlah pulsa PD untuk 
sampel A3 lebih besar sampel A2 dan A1. Hal 
ini terjadi karena banyak faktor, termasuk 
kemungkinan adanya void selama persiapan 
sampel yang kemudian mengarah ke resistance 
PD lebih rendah dari itu untuk dasar atau 
referensi bahan isolasi. Meskipun sampel A4 
memiliki ketahanan PD lebih tinggi dari sampel 
A3, tapi peningkatan tersebut hanya sedikit lebih 
tinggi sampel A1. 
 
 
Gambar 2. Total hitungan pulsa PD dari sampel 
LDPE-NR yang berbeda selama 
pengujian medan listrik tinggi; 
sampel A1, A2 A3 dan A4 
 
Analisis di atas memperlihatkan bahwa 
jumlah pulsa PD sampel A2 adalah yang terkecil 
dan sampel A3 yang terbanyak.  Penambahan 
NR ke LDPE dengan jumlah kecil atau sam 
dengan 10 wt% memperlihatkan peningkatan 
ketahan komposit LDPE-NR terhadap aktifitas 
PD. 
 
4.2. Analisis Citra Permukaan komposit 
LDPE-NR 
Gambar 3 menunjukkan citra sampel A1 
(100: 0) sebelum dan sesudah medan listrik 
tinggi diterapkan selama 60 menit. Perbedaan 
kondisi permukaan sebelum dan sesudah tes 
jelas diidentifikasi. Beberapa bintik hitam secara 
acak terletak dengan ukuran berbedal terlihat 
dengan jelas. Bintik-bintik gelap menandakan 
telah terjadinya proses karbonisasi akibat 
kegiatan PD. Perlu dicatat bahwa bintik-bintik 
gelap hanya dapat dilihat dengan menggunakan 
kamera pembesar. 
Gambar 3 (c) dan (d) menunjukkan 
morfologi permukaan sampel sebelum dan 
setelah stres. Dengan menggunakan pendekatan 
analisis wavelet, kekasaran permukaan dari dua 
gambar bisa dibedakan dengan mudah. Ada 
lebih banyak tonjolan pada Gambar 3 (d), 
sedangkan tidak ada atau kurang tonjolan terlihat 
pada Gambar 3 (c). Permukaan yang menonjol 
menunjukkan tingkat kekasaran permukaan 
yang menggambarkan kerusakan permukaan 
karena penerapan tegangan tinggi pada sampel 
A1. 
Gambar 3 (e) dan (f) menampilkan gambar 
3D dari sampel A1 sebelum dan sesudah 
pengujian PD. Gambar dalam warna grayscale, 
mulai dari 0 sampai 255. Nilai dari warna gelap 
adalah 0, sedangkan warna terang adalah 255. 
Jelas, daerah cacat adalah dalam kisaran nilai 




Gambar 3. Permukaan komposit LDPE-NR 
sampel A1 sebelum dan setelah 
pengujian PD selama 60 menit; (a) 
dan (b) adalah gambar asal, (c) dan (d) 
adalah tekstur gambar dua dimensi 
(2D), (e) dan (f) adalah tekstur 
gambar tiga dimensi (3D) 
 
Sebagaiman sampel A1, Gambar 4 
menunjukkan gambar untuk sampel A3. Sekali 
lagi, gambar sampel sebelum pengujian sangat 
halus dan tidak ada daerah gelap seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4 (a), (c) dan (e). 
Sebaliknya, setelah stres medan tinggi, gambar 
memiliki area gelap cukup besar seperti yang 
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Permukaan sampel setelah stres juga sangat 
kasar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 
(d). Gambar 3D pada Gambar 4 (f) jelas 





Gambar 4.  Permukaan sampel komposit LDPE-
NR  (80:20) sebelum dan setelah 
pengujian PD selama 60 menit; (a) 
dan (b) adalah gambar asli, (c) dan (d) 
adalah tekstur gambar dua dimensi 
(2D), (e) dan (f) adalah tekstur 
gambar tiga dimensi (3D) 
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Hasil memperlihatkan adanya korelasi yang 
kuat antara rusaknya citra permukaan sampel 
setelah pengujian dengan jumlah pulsa PD yang 
terhitung. Jumlah pulsa PD yang tinggi 
berkorelasi dengan luas citra pemukaan sampel 
rusak yang lebih besar. Ini membuktikan bahwa 
bahwa aktifitas PD dapat ditandai dengan 
adanya kerusakan permukaan sampel. 
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